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Entwässerungsrinne für RW oberhalb
der Rückstauebene

Rampenfläche 4.2
20,50 m², c = 1,0
Qr5,100 = 1,16 l/s 
+QrÜberlauf zu 4.2 = 0,40 l/s
Gesamt: 1,56 l/s

S=140,20

S=139,45

0,38 %

S=139,86

Rampenfläche 4.1
12 m², c = 1,0
Qr5,2 = 0,28  l/s
Qr5,100 = 0,68  l/s
QrÜberlauf zu 4.2 = 0,40 l/s

von Rückstauschleife
Qp = 3,0 l/s

0,739 %

DN 150
Gefälle = 4 %
MW = 8,78 l/s

S=138,20

S=139,82

S=140,15

600-B

D 141,10
S 137,51

S=139,50

600-B
S=137,50

S=139,71
Entwässerungsrinne überdachter
Bereich der Rampe

S=138,73

DN 125
Gefälle = 2 %
Qww = 4.49 l/s
Qp = 3,00 l/s
Qtot = 7,49 l/s

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 0.28 l/s

DN 75

D 141,40
S 137,60

S=139,56

Mischwasser
Übergabeschacht DN1000
SE= 138,49
SA= 138,48

Regenwasser
Kontrollschacht R3
RS= 140,00 müNN.

Regenwasser
Kontrollschacht R2
RS= 139,50 müNN.

Regenwasser
Kontrollschacht R1
RS= 139,87 müNN.

Schmutzwasser
Kontrollschacht S1
RS= 138,72 müNN.

Entwässerungsrinne für RW unterhalb
der Rückstauebene
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9

RW
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2

SW
8
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7
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1
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3+4

Rinne vor Eingang

RW
1

ü. OK FFB
S=2,07m 

ü. OK FFB
S=2,19m 

ü. OK FFB
S=2,05m 

ü. OK FFB
S=2,06m 

ü. OK FFB
S=2,09m 

ü. OK FFB
S=1,83m 

ü. OK FFB
S=2,16m 

ü. OK FFB
S=2,14m 

ü. OK FFB
S=1,89m 

ü. OK FFB
S=2,14m 

ü. OK FFB
S=2,24m 

ü. OK FFB
S=2,11m 

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 0.29 l/s

DN 125
Gefälle = 2 %
Qww = 3.78 l/s

Lichtschacht
0,70 m²
Qr5,2 = 0,02 l/s
Qr5,100 = 0,04 l/s

Lichtschacht
0,70 m²
Qr5,2 = 0,02 l/s
Qr5,100 = 0,04 l/s

DN 110

DN 125

DN 100

DN 75

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,5 = 1,52 l/s
RW5,2 = 1,12 l/s

DN 125
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 6,51 l/s

S=138,53

ü. OK FFB
S=2,20m 

DN 100

DN 100

DN 75 DN 100

SW
10

DN 75

DN 100

DN 100
Gefälle = 1 %
Qww = 2 l/s

ü. OK FFB
S=1,71m 

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,5 = 3,55 l/s
RW5,2 = 2,61 l/s

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 2,61 l/s

RÖ

RÖ

RÖ

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 2,90 l/s

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 1,42 l/s

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,5 = 5,38 l/s
RW5,2 = 3,97 l/s

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 3,97 l/s

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 5,39 l/s

RÖ

RÖRÖ
RÖ

DN 150
Gefälle = 1 %
RW5,5 = 5,38 l/s
RW5,2 = 3,97 l/s
Qp = 4,42 l/s
Qtot = 9,80 l/s

DN 125
Gefälle = 1 %
Qp = 4,42 l/s

Drosselschacht Qdr = 1,29 l/s 

S=139,39

DN 100
Gefälle = 2 %
RW = 1,29 l/sRegenwasserrückhaltung 12,9m³

von Rückstauschleife
Qp = 4,42 l/s

DN 125
Gefälle = 1 %
Qww = 2.42 l/s
Qp = 3,00 l/s
Qtot = 5,42 l/s

DN 100

DN 150
Gefälle = 2 %
RW5,2 = 6,87 l/s
Qp = 4,42 l/s
Qtot = 11,29 l/s

DN 100
Gefälle = 2 %
RW5,5 =1.27 l/s
RW5,2 = 0,93 l/sDN 125

Gefälle = 2 %
RW5,2 =6,79 l/s

DN 125
Gefälle = 2 %
RW5,2 =7,72 l/s

S=139,50

Öffentlicher Kanal

Öffentlicher Kanal
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